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Актуальность работы обусловлена необходимостью идентифи-
цировать и отслеживать изменения параметров, которые должны 
быть проанализированы  для оценки технического состояния 
турбогенератора и ее остаточного ресурса. При этом одной из 
важнейших задач становится оценка остаточного ресурса и обес-
печение надежности работы машины. Решение данной задачи 
только при помощи проведения типовых профилактических ис-
пытаний невозможно в связи с большим количеством измеряе-
мых и вычисляемых параметров. Целью работы является разра-
ботка архитектуры экспертной системы функциональной диагно-
стики на основе апробированных интеллектуальных методик 
определения труднодиагностируемых дефектов турбогенератора, 
способной выявлять на ранней стадии развития дефекты, контро-
лировать процессы их развития и вырабатывать рекомендации по 
эксплуатации турбогенератора. В основе всех методов системы 
функциональной диагностики лежит поиск взаимосвязей между 
техническим состоянием объекта диагностики и характеристика-
ми сигналов с целью выявления диагностических признаков. Бо-
лее широкое распространение получают системы, выполненные 
на базе интеллектуальных методов и экспертных систем обра-
ботки информационных сигналов, представляющие новую ин-
формационную технологию, предназначенную для диагностики и 
прогноза технического состояния турбогенератора. В результате проведенной работы предложена архи-
тектура функциональной диагностики турбогенератора, позволяющая выявлять труднодиагностируемые 




Турбогенератор, архитектура интеллектуальной системы функциональной диагностики, дефект. 
 
В настоящее время большинство турбогенераторов (ТГ), установленных в России, ин-
тенсивно эксплуатируется 25 и более лет, и замена их в ближайшее время невозможна по эко-
номическим соображениям. В 70–80-х годах происходило увеличение электромагнитных, теп-
ловых и механических нагрузок на активные части ТГ за счет укрупнения единичной мощности 
вновь вводимых агрегатов [1]. При этом одной из важнейших задач, формально не предусмот-
ренной нормативными документами, становится оценка остаточного ресурса и обеспечение 
надежности работы машины. Решение данной задачи только при помощи проведения типовых 
профилактических испытаний невозможно в связи с большим количеством измеряемых и вы-
числяемых параметров, а также из-за скрытости причинно-следственных связей возникающих 
дефектов, присущих такому сложному объекту, как турбогенератор [2, 3]. Поэтому назрела необ-
ходимость организациии интеллектуальной системы функциональной диагностики (СФД) [4]. 
Более широкое распространение получают СФД, выполненные на базе интеллектуаль-
ных методов и экспертных систем обработки информационных сигналов [5, 6], представляю-
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щие новую информационную технологию, предназначенную для диагностики и прогноза тех-
нического состояния ТГ.  
В России имеются лишь исследовательские образцы интеллектуальных систем функ-
циональной диагностики [7], способные диагностировать дефекты на ранней стадии развития и 
вырабатывать соответствующие рекомендации по управлению режимом работы ТГ оператив-
ному персоналу [8].  
Современный уровень технологий изготовления датчиков с цифровым выходом сигна-
лов, средств передачи информации с интегрированной средой обработки в режиме реального 
времени позволяют на базе адаптивных методов искусственного интеллекта построить СФД 
турбогенератора. 
Интеллектуальная СФД турбогенератора призвана решать следующие задачи: 
 определять вид дефекта;  
 выявлять причину возникновения дефекта; 
 прогнозировать последствия развития дефекта; 
 вырабатывать общую оценку состояния ТГ и его работоспособности; 
 вырабатывать рекомендации по управлению работой ТГ; 
 вырабатывать рекомендации по совершенствованию технического обслуживания; 
 накапливать базу знаний для повышения достоверности вырабатываемых рекомендаций. 
Для решения вышеуказанных задач предлагается архитектура интеллектуальной СФД 
ТГ, которая представлена на рис. 1. Объектом диагностирования выступает турбогенератор 
(ТГ) с системой автоматического регулирования возбуждения (АРВ). С ТГ и АРВ снимается 
вся совокупность информационных сигналов, доступных для прямого измерения, которые по-
даются в блок измерения и согласования первичной измерительной информации (БСПИИ). В 
БСПИИ производится калибровка измерительных каналов и при необходимости аналогово-
цифровое преобразование с заданной частотой дискретизации. На основе доступной измери-
тельной информации в блоке вычисления первичных диагностических признаков (БВПДП) 
производится первичное обобщение поступающих сигналов, как правило, на основе интеграль-
ных преобразований. Мгновенные значения сигналов с БСПИИ и БВПДП позволяют произво-
дить динамическую идентификацию и подстройку параметров диагностической модели в блоке 
БДИПП. Важным преимуществом интеллектуальной диагностической системы является учет 
априорной информации на основе эмпирического опыта «Эксперта» в данной области, которая 
формализуется в блоке БУАИ. С его помощью настраивается БАЗА ЗНАНИЙ (формирование и 
хранение эталонов, разработанных на основе теории экспертных систем). Информация с блоков 
БВПДП, БИПДМ (блок идентификации параметров диагностической модели) и БАЗА ЗНА-
НИЙ подаются в блок распознавания состояния объекта диагностирования (БРСОД), где на 
основе теории распознавания образов, методов кластерного анализа, методов классификации с 
обучением производится распознавание вида и уровня дефекта. Сигналы с блока БРСОД не 
только отображаются в интерфейсе системы, но и служат входными данными для блока про-
гнозирования состояния БПС, в котором прогнозируется развитие дефекта, рассчитывается ос-
таточный ресурс объекта диагностирования и формируются рекомендации по алгоритму его 
отказоустойчивого управления. 
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Рис. 1. Архитектура интеллектуальной системы диагностики ТГ 
 
При таком построении диагностической системы ее эффективность работы прежде все-
го определяется мощностью базы знаний с возможностью ее пополнения и мощностью реко-
мендаций по алгоритму отказоустойчивого управления, которые позволяют формировать экс-
пертной СФД качественные и эффективные управленческие решения.  
На сегодняшний день имеется множество способов определения вида дефекта, но для 
повышения надежности эксплуатации ТГ требуется, чтобы СФД не просто выявляла дефекты, 
но и вырабатывала рекомендации по режиму. Находящихся у эксплуатационного персонала 
методических рекомендаций недостаточно, поскольку они, как правило, предусматривают 
лишь ограничение по мощности или останов генератора [9]. В ряде случаев наиболее эффек-
тивным методом является оптимизация температур охлаждающих сред [10], что позволяет от-
казаться от нежелательных с точки зрения экономической эффективности ограничений на вы-
даваемую мощность. Режимная оптимизация является эффективным средством ресурсосбере-
жения и может обеспечить работу ТГ с дефектом без износа вплоть до очередного планового 
ремонта, где дефект может быть устранен без существенных потерь ресурса. Но при этом тре-
буется внедрение высокоэффективной СФД с наблюдением за техническим состоянием де-
фектных узлов в режиме мониторинга. 
Специалисты, участвующие в разработке экспертной системы: 
 эксперт (специалист по электрической части оборудования), определяющий знания (данные 
и правила), обеспечивающий полноту и правильность введения их в экспертную систему, 
формирующий рекомендации, накопленные опытом; 
 инженер по знаниям (специалист по разработке системы) выявляет и структурирует знания, 
необходимые для работы экспертной системы, осуществляет выбор наиболее подходящих 
инструментальных средств; 
 программист (специалист по разработке инструментальных средств ) [6, 11] определяет 
способ представления знаний [12], выделяет и программирует алгоритмы [8, 13]. 
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Предложена архитектура функциональной диагностики турбогенератора, позволяющая 
выявлять труднодиагностируемые дефекты, прогнозировать их развитие и вырабатывать реко-
мендации по алгоритму отказоустойчивого управления генератора. 
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